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Régulation des gaz-F, UE 517/2014
Calendrier - Dates importantes

INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ

01/01/2015 01/01/2020

01/01/2020 01/01/2030

01/01/2022 01/01/2025

» Réfrigérateurs et congéla-
teurs domestiquesconte-
nant un HFC avec un PRP ≥ 
150

» Réfrigérateur et congéla-
teurs hermétiques à usage 
commercial contenant un 
HFC avec un PRP ≥ 2500 

» Équipements de réfrigéra-
ton fi xes, contenant un 
HFC avec un PRP ≥ 2500 
(à l’exception des appli-
cations à basse tempéra-
ture inférieure à -50°C) 

» Équipements de climatisa-
tion mobiles et autonomes 
contenant un HFC avec un 
PRP ≥ 150

» Réfrigérateur et congéla-
teurs hermétiques à usa-
ge commercial contenant 
un HFC avec un PRP ≥ 150 

» Systèmes de réfrigération 
centralisés multipostes 
à usage commercial d’u-
ne capacité nominale ≥ 
40 kW et un RPR ≥ 150 (à 
l’exception des systèmes 
en cascade PRP ≥ 1500)

» système de climatisation 
biblocs contenant < 3kg de 
HFC avec un PRP ≥ 750

» pour des équipements de 
réfrigération ayant une 
charge ≥ 40t équivalent 
CO2  
» (à l’exception des équipements mi-

litaires ou des applications pour re-
froidir des produits sous -50°C )

» BAN sur l’utilisation pour le 
service et la maintenance

Date limite du sursis pour inter-

diction
» HFC régénérés avec une 

PRP ≥ 2500
» HFC recyclés avec une PRP 

≥ 2500 récupérés à partir 
de ce type d’équipement 
et dans le cadre de la 
maintenance ou de l’en-
tretien
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